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一点鎖線内機器は、屋上設置 
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空冷ﾁﾗｰ１ 
80RT(追掛時) 
60RT(蓄熱時) 

空冷ﾁﾗｰ 2 
80RT(追掛時) 
60RT(蓄熱時) 

空冷ﾁﾗｰ 3 
80RT(追掛時) 
60RT(蓄熱時) 
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Ｂ案：氷蓄熱システム(屋上設置)＋地域熱供給 
【空冷スクリュー冷凍機（80RT×3 台）＋氷蓄熱槽（120 ㎥）】 
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タイプライターテキスト
→山中設備企画室TOPへ戻る

http://setubi.d.dooo.jp/



