
山中設備企画室TOPへ戻る

ユニット形空調機

ユニット形空調機の風量 (外気処理０・室内負荷有）
数値入力 風量Qs 概算風量Qs

[ｍ3/h] [ｍ3/h]

顕熱負荷qrs[KJ/h] 0 0 　

全熱負荷qrt[KJ/h] 0 　 0

［参考データ］

0.29Δtc
≒

qrt×0.9
(一般に吹出温度差はΔtc＝10～11℃)

0.29Δtc

qrs
Δtc＝10[℃]風量Ｑs[ｍ3/h]＝ （仮定）
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